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Методические указания предназначены для оказания по-
мощи студентам при выполнении контрольных работ. 
В издании излагаются основные положения инженерной 
экологии и защиты окружающей среды, приводятся варианты 
контрольных заданий.  
Материал методической части способствует более глубо-



















Дисциплина «Экология промышленных теплотехнологий» 
играет важную роль в формировании экологического миро-
воззрения инженера-теплоэнергетика, работающего как на 
промышленных предприятиях в энергетической отрасли, так и 
в других отраслях народного хозяйства. 
Для студентов, обучающихся по специальности 1-43 01 05 
«Промышленная теплоэнергетика», она является основной 
для более глубокого исследования современного, экологиче-
ски безопасного теплоэнергетического оборудования, встро-
енного в технологические процессы различных отраслей 
народного хозяйства, с целью повышения энергетической и 






При выполнении контрольных работ необходимо соблю-
дать следующие требования: 
– исходные параметры четко выписаны; 
– конечная цель расчета определена; 
– все вычисления проводятся в развернутом виде; 





К РАЗДЕЛАМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Изучению дисциплины «Экология промышленных теплотех-
нологий» должна предшествовать глубокая проработка совре-
менного состояния энергетической и экологической безопасно-
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сти в Республике Беларусь, путей совершенствования тепло-
энергетического оборудования и теплотехнических технологий.  
Проблема экологической безопасности различных отраслей 
народного хозяйства является важной научно-технической за-
дачей, стоящей перед современным производством. Экологи-
ческая чистота и безопасность современных технологий яв-
ляются основными критериями конкурентоспособности ры-
ночного продукта.  
Дисциплина является основной в комплексной программе 
непрерывной экологической подготовки по специальности 






1. Воздействие энергетических и теплотехнологических 
процессов на окружающую среду 
 
При изучении данной темы необходимо рассмотреть за-
грязнение окружающей среды теплоэнергетическими систе-
мами ТЭК, тепловыми (ТЭС) и атомными (АЭС) электро-
станциями, ТЭЦ и котельными. Изучить воздействие вред-
ных выбросов систем теплоэнергетического комплекса 
(ТЭК), теплопотребляющего и технологического оборудова-
ния. Следует подробно остановиться на воздействии вредных 
выбросов и загрязнений, обусловленных энергетическими и 
теплотехнологическими процессами, включая добычу, пере-
работку, использование и транспортировку топливно-
энергетических ресурсов (ТЭР) на биосферу (человека, жи-
вотный и растительный мир).  
Нужно рассмотреть воздействие энергетики и теплоэнерге-
тических систем на атмосферу, проанализировать воздействие 
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вредных газопылевых выбросов на человека, животных, рас-
тения, сооружения и материалы. 
Следует изучить мероприятия по предупреждению загряз-
нения воздушной среды при функционировании теплоэнерге-
тических установок и систем теплоиспользования (устранение 
и уменьшение выбросов путем совершенствования техноло-
гических процессов и оборудования; внедрение безотходных, 
ресурсо- и энергосберегающих теплотехнологий; рекуперация 
и утилизация ценных компонентов из промышленных выбро-
сов; защита воздушного бассейна путем создания безотход-
ных технологий и многократного последовательного исполь-
зования теплоты продуктов сгорания; использование теплоты 
газообразных отходов в качестве вторичных энергоресурсов 
(ВЭР); разработка новых видов топлив и энергетических про-
цессов, обеспечивающих чистоту окружающей среды). 
Необходимо проанализировать воздействие энергетики на 
гидросферу и литосферу, рассмотреть общую характеристику 
производственных сточных вод ТЭС и АЭС. 
 
2. Методы, средства и оборудование 
очистки газообразных отходов теплоэнергетических 
систем энергетического комплекса и снижения 
их вредного влияния на окружающую среду 
 
При проработке данной темы необходимо провести анализ 
методов снижения вредных выбросов при сжигании топлива 
(облагораживание топлива, газификация твердого и жидкого 
топлива,  удаление серы из твердого, жидкого и газообразного 
топлива, очистка газообразного топлива от сероводорода су-
хими и жидкостными способами).  
Следует также изучить снижение выбросов окислов азота 
при сжигании топлива следующими методами: 
– подавления образования окислов азота в пределах топоч-
ных устройств и паровых котлов; 
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– очистки продуктов сгорания от окислов азота (абсорбци-
онные, каталитические, селективные и неселективные, метод 
гомогенного восстановления окислов азота аммиаком). 
Нужно рассмотреть и методы устранения выбросов сажи, 
бензапирена, окиси углерода: 
– беспламенное сжигание газа и сжигание с образованием 
светящегося факела; 
– методы, обеспечивающие полное сгорание жидкого топлива; 
– сжигание твердого топлива с высоким и малым выходом 
летучих; 
– совместное сжигание жидкого, твердого и газообразного 
топлива;  
– методы снижения выбросов оксидов азота от энергетиче-
ских котлов. 
При оценке и выборе сооружений и аппаратов очистки 
необходимо изучить принципы, методы и конструкции со-
оружений и аппаратов очистки газообразных отходов систем 
ТЭК и промышленных предприятий. Более подробно следует 
остановиться на классификации газоочистных аппаратов (су-
хие механические пылеуловители, циклоны, электрическая 
очистка газов, электрофильтры, мокрые механические пыле-
уловители, аппараты с осаждением пыли на пленку жидкости, 
пенные аппараты, форсуночные скрубберы, скрубберы Венту-
ри, тканевые фильтры).  
 
3. Сооружения и аппараты очистки 
производственных сточных вод 
 
При анализе сооружений и аппаратов очистки производ-
ственных сточных вод необходимо предварительно изучить 
принципы, методы и конструкции сооружений и аппаратов 
очистки выбросов промышленных предприятий: сооружения 
для осаждения примесей сточных вод, сооружения механиче-
ской очистки сточных вод, гидроциклоны и центрифуги, фи-
 7 
зико-химическая очистка сточных вод, фильтрационные уста-
новки, установки для коагуляции и нейтрализации сточных 
вод, аппараты для адсорбционной обработки промышленных 
вод, физико-химические методы очистки производственных 
сточных вод, установки для нейтрализации промышленных 
вод. Гидроциклоны, адсорбционные методы очистки газов, 
электрохимическая очистка промышленных вод, установка 
для очистки сточных вод окислителями. 
 
4. Экономические аспекты экологических 
и природоохранных мероприятий 
 
При изучении данной темы рассматриваются следующие 
вопросы: 
– оценка ущерба, наносимому народному хозяйству из-за 
загрязнений окружающей среды; 
– оценка экологической деятельности промышленных 
предприятий и экономические санкции за нарушение ПДВ 
вредных веществ; 
– технико-экономическое обоснование природоохранных 
мероприятий и расчет их экономической эффективности; 
– методика проведения энерго- и экологоаудита на пром-
предприятиях; 
– методики расчета выбросов загрязняющих веществ; 





Задание 1. Расчет циклона 
 
Задание: выбрать циклон типа ЦН-15 и определить его 
гидравлическое сопротивление. 
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Исходные данные: расход газа при нормальных условиях 
V0, м3/ч; плотность газа при нормальных условиях ρ0, кг/м3; 
температура очищаемого газа tг, °С, барометрическое давле-
ние Рбар, кПа; разрежение при входе в циклон Рц, кПа; началь-
ная концентрация пыли С1, г/м3; плотность пыли ρп, кг/м3. 





№ п/п V0, м3/ч ρ0, кг/м3 tг, °С Рбар, кПа Рц, кПа С1, г/м3 ρп, кг/м3 
1 4100 1,3 140 101,5 30 10 3000 
2 5800 1,1 250 100 25 20 2000 
3 4600 1,2 150 99 27 80 1500 
4 5000 1,25 200 100,5 50 120 2500 
5 4200 1,05 180 101,3 20 150 1700 
6 4500 1,2 280 98,5 15 40 2600 
7 5200 1,26 240 100 22 20 2200 
8 7000 1,15 300 99,1 17 10 3300 
9 5600 1,3 110 101 30 40 3000 
 
 
Методические указания к расчету циклона 
 
































D , м, 
 
где υопт – оптимальная скорость движения газа, которая для 
ЦН-15 составляет 3,5 м/с (табл. 1.1). 
Таблица 1.1 
 
Тип циклона υопт, м/с 














 , м/с. 
 
Действительная скорость газа в циклоне не должна отли-
чаться от оптимальной более чем  на 15 %. В случае, если раз-
ница в скоростях превышает указанную величину, расчеты 
повторяют, выбрав циклон другого типа. 
Коэффициент сопротивления принятого к установке цик-
лона 
 
50021 ζККζ  , 
 
где ξ500 – коэффициент сопротивления циклона диаметром 
500 мм (табл. 1.2); 
К1 – поправочный коэффициент, учитывающий влияние 
диаметра циклона (табл. 1.3) (диаметр циклона, превыша-
ющий 500 мм, не оказывает влияние на коэффициент сопро-
тивления циклона; в этом случае величина К1 выбирается при 
D = 500 мм); 
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К2 – поправочный коэффициент, учитывающий запылен-
ность газа (табл. 1.4). 
Таблица 1.2 
 










Диаметр циклона, мм 
150 200 300 450 500 
ЦН-11 0,94 0,95 0,96 0,99 1 
ЦН-15, ЦН-24 0,85 0,9 0,93 1 1 






0 10 20 40 80 120 150 
ЦН-11 1 0,96 0,94 0,92 0,9 0,87 0,85 
ЦН-15 1 0,93 0,92 0,91 0,9 0,87 0,68 
ЦН-24 1 0,95 0,93 0,92 0,9 0,87 0,86 
СДК-ЦН-33 1 0,81 0,785 0,78 0,77 0,76 0,745 
СК-ЦН-34 1 0,98 0,947 0,93 0,915 0,91 0,9 
 
Гидравлическое сопротивление циклона 
 
∆P = ξ · υд · ρг / 2, Па. 
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Задание 2. Расчет электрофильтра 
 
Задание: выбрать электрофильтр для очистки дымовых га-
зов барабанной сушилки. 
Исходные данные: расход газов при нормальных условиях 
V0, м3/ч; плотность газов при нормальных условиях ρ0, кг/м3; 
температура очищаемых газов tг, °С, барометрическое давле-
ние Рбар, кПа; разрежение в системе  Р, кПа; рабочее напряже-
ние Uр, кВ; средний размер частиц dс.р., мкм. Состав газов 




№ п/п V0, м3/ч ρ0, кг/м3 tг, °С Рбар, кПа Р, кПа Uр, кВ dс.р., мкм 
1 85 000 1,3 130 101,3 2 70 0,9 
2 50 000 1,1 220 100 5 80 0,5 
3 70 000 1,25 150 99,8 2,5 80 0,05 
4 80 000 1,15 200 100,2 3 70 0,6 
5 60 000 1,1 180 101,3 4 90 0,01 
6 90 000 1,05 280 98,5 1 70 0,02 
7 85 000 1,1 240 100 2 80 0,8 
8 70 000 1,0 300 99,1 1,5 100 0,3 
9 90 000 1,35 110 101,5 3 70 0,9 
 
 
Методические указания к расчету электрофильтра 
 























V  , м3/с. 
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По данным практики, принимаем скорость потока газов в 
электрофильтре υг = 0,8 м/с, тогда необходимая площадь по-






F  , м2. 
 
По табл. 2 выбираем тип электрофильтра, принимаемого к 
установке. 







 , м/с, 
 
где Fф – площадь активного сечения принятого фильтра (см. 
табл. 2.1). 
Относительная плотность газов при стандартных условиях 
(Рст = 101,3 кПа; Тст = 20 °С) 
 
































Е , В/м, 
 
где R1 – радиус коронирующего электрода R1 = 0,001 м. 






ср  , В/м, 
где d = 13,7 см – расстояние между плоскостями осадитель-
ных и коронирующих электродов. 
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 , м/с, 
 
где µ – динамическая вязкость газов при данной температуре, 
µ = 23,1·10-6 Па·с. 
Таблица 2.1 


























УГ1-3-10 10 — 3 — 2,51 630 
УГ1-3-15 15 — 3 — 2,51 940 
УГ2-3-26 26 — 3 — 2,51 1690 
УГ2-3-37 37 — 3 — 2,51 2360 
УГ2-3-53 53 — 3 — 2,51 3370 
УГ2/2-74 74 — 3 — 2,51 4700 
УГ-3-88 88 — 3 — 3,95 9200 
УГ3-3-115 115 — 3 — 3,95 12100 
УГ3-4-115 115 — 4 — 3,95 16100 
УГ3-3-177 177 — 3 — 3,95 18400 
УГ3-4-177 177 — 4 — 3,95 24600 
УГ3-3-230 230 — 3 — 3,95 24200 
УГ3-4-230 230 — 4 — 3,95 32200 
УГ3-3-265 265 — 3 — 3,95 27600 
УГ3-4-265 265 — 4 — 3,95 36900 
УВ-2х10 21 2 1 275 7,4 1200 
УВ-3х10 32 3 1 275 7,4 1800 
УВ-1х16 16 1 1 275 7,4 900 
УВ-2х16 32 2 1 275 7,4 1800 
УВ-2х24 48 2 1 275 7,4 2600 
УВВВ-8 8 1 1 350 6,2 285 
УВВВ-12 12 1 1 350 6,2 430 
УВВ-16 16 1 1 350 6,2 570 
УВВ-2х12 24 2 1 350 6,2 870 







f  , м2·с/м2, 
 
где Fос – площадь поверхности осаждения принятого фильтра 
(см. табл. 2.1). 








Практика показала, что практическая скорость дрейфа мо-
жет существенно отличаться от расчетной, поэтому КПД 
электрофильтра обычно ниже расчетного.  
 
Задание 3. Расчет скруббера Вентури 
 
Задание: рассчитать скруббер Вентури для очистки марте-
новского газа. 
Исходные данные: влагосодержание газа f1, г/м3; количе-
ство газа V0, м3/ч; температура газа, поступающего в газо-
очистку t, °С; запыленность газа q1, г/м3; разрежение перед 
трубами Вентури р, Па; барометрического давление рбар = 
101 325 Па; требуемая конечная запыленность газа q2, мг/м3; 
температура воды, подаваемой в аппараты t1, °С. Состав газа: 




№ п/п f1, г/м3 V0, м3/ч t, °С q1, г/м3 р, Па q2, мг/м3 t1, °С 
1 50 80 000 250 4 3 000 90 30 
2 40 75 000 200 5 2 000 100 25 
3 50 60 000 300 6 2 500 110 20 
4 60 80 000 150 4 2 750 80 35 
5 50 70 000 200 7 2 200 95 30 
6 40 65 000 250 5 3 000 100 20 
7 60 80 000 300 6 2 500 85 25 
8 50 75 000 150 4  2 300 90 22 
9 40 60 000 200 7 2 800 110 30 
Методические указания к расчету скруббера Вентури 
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Требуемая эффективность пылеуловителя 
 
ŋ = (q1 – q2) / q1. 
 
Число единиц переноса1 
 
Nч = ln [1/(1– ŋ)]. 
 
Значение удельной энергии Кт2 (кДж/1000 м3) находим из 
формулы 
Nч = А · КтВ. 
 
Значения А и В принимаются по данным табл. 3.1. 
















Общий расход воды на трубы Вентури 
 
VB = m · V1, м3/с, 
 
где удельный расход воды m = 1 л/м3. 
Таблица 3.1 
                                                 
1 Величина ŋ недостаточно характеризует качество очистки в ин-
тервале высоких степеней очистки (0,98–0,99), поэтому используют 
понятие единиц переноса, аналогично применяемому в технологи-
ческих процессах, связанных с тепло- и массообменном. 
 
2 Величина Кт учитывает способ ввода жидкости в аппарат, диа-
метр капель, вязкость, поверхностное натяжение и другие свойства 
жидкости.  
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Значения параметров А и В пыли для некоторых 
технологических процессов черной металлургии 
 
Вид пыли А В 
Конверторная пыль 9,88·10-2 0,4663 
Пыль мартеновских печей 1,565·10-6 1,619 
Пыль из доменных печей 0,1925 0,3255 
Пыль закрытой печи, выплавляю-
щей углеродистый феррохром 
6,49·10-5 1,1 
Зола дымовых газов ТЭЦ 0,17 0,3 
 
Гидравлическое сопротивление скруббера Вентури 
 
∆p = KT – pB · m, 
 
где давление воды pB равно 300 Па. 
Плотность газа при нормальных условиях на входе в трубу 
Вентури 
 
ρ0  = 1/100 · (ρ01·а1 + ρ02·а2 + … + ρ0n·аn), кг/м3,  
 
где а1, а2,…., аn – содержание компонента газа в смеси, % (объем); 
ρ01, ρ02,…, ρ0n – плотности компонентов газа при нормаль-





Плотность при 0 °С 
и давлении 0,101 МПа, кг/м3 
Азот N2 1,2507 
Углекислый газ CO2 1,963 
Кислород O2 1,42895 
 
Температура газа на выходе из трубы Вентури: 
 
t = (0,133 – 0,041 · m) · t1 + 35, 
 
где m – удельный расход воды, равный 1 л/м3. 
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Находим влагосодержание газа на выходе из труб Вентури, 
пользуясь диаграммой I –x (см. рис. 3.1): 
 
х1 = f1 / ρ0. 
 
Из точки на диаграмме I – х, характеризуемой параметрами 
х1 и t1, проводим линию I до пересечения с изотермой t2 и, 
опустив перпендикуляр из полученной точки, найдем х2, кг/кг, 




Рис. 3.1. Диаграмма влажного воздуха 
 















Находим количество газа на выходе из трубы Вентури: 
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V2 = (V0 / 3600)·(ρ0 / ρ2), м3/с. 
 








 , м, 
 
скорость в поперечном сечении бункера υб равна 2,5 м/с. 
Высоту цилиндрической части бункера принимаем Нб = 4,3 м.  
Гидравлическое сопротивление бункера 
 
∆pб = ξ · (υб2 / 2) · ρ2, Па, 
 
где ξ принимаем равным 80. 
Выбираем для установки скоростной золоуловитель типа 








D  , м, 
 
скорость газа в цилиндрической части скруббера принимаем 
υ2 = 4,5 м/с. 
Таблица 3.3 
Технические характеристики 
































































































































МС-ВТИ-2800 2,8 9,66 2,95 90 4,4 7 
МС-ВТИ-3000 3,0 10,32 3,27 108 4,7 8 
МС-ВТИ-3200 3,2 10,98 3,51 125 5,0 9,1 
МС-ВТИ-3600 3,6 12,29 3,74 160 5,7 11,5 
МС-ВТИ-4000 4,0 13,61 4,13 200 6,3 14,2 
МС-ВТИ-4500 4,5 15,25 4,69 250 7,0 18,0 
Предусматриваем стандартный скруббер (см. табл. 3.3) и 
рассчитываем действительную скорость газа в нем: 
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υ = 4 · V2 /π D2скр, м/с. 
 
Гидравлическое сопротивление скруббера 
 
∆pскр = ξ · (υ2 / 2) · ρ2, Па, 
 
где ξ принимаем равным 34. 
Гидравлическое сопротивление труб Вентури: 
 
∆pтв = ∆р – ∆pб – ∆pскр, Па. 
 
 
Задание 4. Расчет тканевого рукавного фильтра 
с регенерацией (обратной продувкой) 
 
Задание: рассчитать рукавный фильтр из лавсана, предна-
значенный для очистки дымовых газов, полное гидравличе-
ское сопротивление фильтра, продолжительность работы 
фильтра между двумя регенерациями, площадь фильтрования. 
Исходные данные: расход газа при нормальных условиях 
V0, м3/ч; плотность газа при нормальных условиях ρ0, кг/м3 
(плотность воздуха при нормальных условиях равна 
1,29 кг/м3); динамический коэффициент вязкости при нор-
мальных условиях μ0, Па·с (μ0 = 2·10-9 Па·с); температура газа 
перед входом в фильтр t,г, °С; разрежение перед входом в 
фильтр Рг, Па; гидравлическое сопротивление фильтра ∆р, Па; 
плотность частиц пыли рч, кг/м3; характеристика дисперсного 
состава пыли: концентрация пыли в газе перед фильтром z0, 
г/м3; средний размер частиц (дисперсность пыли) dm, мкм.  
Принимаем допустимую температуру газа для лавсана 
tг = 130 °С, температуру воздуха tв = 30 °C. 
Варианты заданий 
 
№ п/п V0·10-3, м3/ч t,,г, °С Рг, Па ∆р, кПа Z0, г/м3 ρч, кг/м3 dm, мкм 
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1 125 140 300 1,4 50 3000 10 
2 150 250 2500 0,5 20 1500 15 
3 75 150 1000 1,0 30 2000 7,5 
4 100 200 500 1,5 25 2500 12 
5 90 180 2000 0,7 15 1800 17 
6 70 280 800 1,2 35 2800 18 
7 110 240 2200 0,8 25 2000 13 
8 130 300 1000 0,8 10 3500 20 
9 105 240 2300 0,9 27 2300 14 
 
Методические указания к расчету фильтра 
 
Определяем подсос воздуха перед фильтром: 
 










Полный расход газа, идущего на фильтрование, при нор-
мальных условиях 
 
V0г = V0  + V0в, м3/ч. 
 
Расход газа, идущего на фильтрование, при рабочих условиях 
 






















Допустимая газовая нагрузка на фильтр в данных условиях 
 





ώф = qф /60, м/с, 
 
где qн – нормативная удельная нагрузка, зависящая от вида 
пыли и ее склонности к агломерации, м3/(м2·мин); 
qн = 1,2 – пары металлов; 1,7 – кокс, летучая зола; 2,0 – 
цемент, уголь, известняк; 
С1 – коэффициент, учитывающий скорость регенерации (при 
регенерации обратной продувкой  с встряхиванием С1 = 0,7); 
С2 – коэффициент, учитывающий начальную запылен-
ность газа (определяют по рис. 4.1); 
С3 – коэффициент, учитывающий дисперсность пыли; 
С4 – коэффициент, учитывающий влияние температуры газа; 
С5 – коэффициент, учитывающий требования к качеству 
очистки. 




Рис. 4.1. Зависимость коэффициента С2 от концентрации пыли 
Таблица 4.1 
 
dm, мкм > 100 50–100 10–50 3–10 < 3 
 22 




tг, °С 20 40 60 80 100 120 140 160 
С4 1,0 0,9 0,84 0,78 0,75 0,73 0,72 0,7 
 
Коэффициент С5 находится из условий: при z0 > 30 мг/м3, 
С5 = 1; при z0 < 30 мг/м3, С5 = 0,95. 
Плотность газа при рабочих условиях 
 












Динамический коэффициент вязкости при рабочих условиях 
 
μ = μ0 · 273/t,г · (t,г /273)1,5, Па·с. 
 
Полное гидравлическое сопротивление фильтра ∆р 
 
∆р =  ∆рф + ∆рк, Па, 
 












где ζ – коэффициент сопротивления, который задается в пре-
делах 1,5–2,5; 
ώвх – скорость газа при входе в фильтр, принимается в пре-
делах 5–15 м/с; 
∆рф – сопротивление фильтровальной перегородки, Па. 
Гидравлическое сопротивление фильтровальной перего-
родки складывается из 
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∆рф = ∆р – ∆рк, Па 
 
















Коэффициенты А и В для пыли (ткань–лавсан) выбираются 
из табл. 4.3. 
Таблица 4.3 
 
dm, мкм А, м–1 В, м/кг 
10–20 (1100–1500)·106 (6,5–16)·109 
2,5–3 (2300–2400)·106 80·109 
 
Количество регенераций в течение часа 
 
np = 3600 / (τф + τрег), 
 
где τрег задается в пределах 40–60 с. 
Расход воздуха на регенерацию, принимая, что скорость 
обратной продувки равна скорости фильтрования: 
 
Vрег = Vг · nP · τрег / 3600, м3/ч. 
 
Предварительно определяем необходимую фильтроваль-
ную площадь: 
 
Fф = (Vрег + Vг) / 60 · qф, м2. 
 
Выбираем для установки фильтр марки ФРО из табл. 4.4 с 















































































поверхность Fф, м2 
1266 1688 2530 4104 5130 6156 7182 8208 
Количество рукавов 252 336 504 432 540 648 756 864 
Количество секций 6 8 12 8 10 12 14 16 
Высота рукава, м 8 8 8 10 10 10 10 10 














































Масса, т 37,8 50,4 75,6 108,5 136 162,8 190 217 
 
Площадь фильтрования Fp, отключаемая на регенерацию в 
течение 1 ч 
 
Fp = Fф · nр · τрег / 3600, м2. 
 
Уточненное количество воздуха, расходуемое на обратную 
продувку в течение 1 ч: 
 
V,рег = Fф  · nр · τрег · ώф, м3/ч. 
 
Окончательная площадь фильтрования 
 
F,ф = (Vрег +Vг) / 60 · qф + Fp. 
Задание 5. Расчет песколовки-жироловки 
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Задание: определить расчетный расход сточных вод и гео-
метрические размеры песколовки-жировки для очистки сточ-
ных вод предприятия. 
Исходные данные: производственная мощность П, т/смену; 
норма водоотведения на единицу продукции m, м3; часовой 
коэффициент Кч; скорость движения воды V, м/с; средний 
диаметр частиц d, мкм; число рабочих часов в смену t, ч; ра-




№ п/п П, т/смену m, м3 Кч t, ч Н, м V, м/с d, мкм 
1 25 20,2 2,5 8 1,5 0,0030 100 
2 30 24,8 2,0 8 1,5 0,0035 100 
3 20 15,6 2,5 8 2,0 0,0032 95 
4 25 25,4 2,0 7 2,0 0,0033 95 
5 30 22,6 2,0 8 2,5 0,0030 90 
6 35 18,6 2,2 7 3,0 0,0030 90 
7 40 16,5 2,2 8 3,0 0,0025 85 
8 18 16,8 2,5 7 2,5 0,0023 85 
9 24 16,5 2,0 7 2,5 0,0022 80 
 
 
Методические указания к расчету песколовки-жироловки 
 












где ρж и ρнп – плотность воды и нефтепродуктов соответствен-
но (принимают ρж = 1000 кг/м3, ρнп = 800 кг/м3); 













где К – поправочный коэффициент, учитывающий вихревые и 
струйные образования вследствие конструктивных особенно-
стей (для горизонтальных отстойников принимают К = 0,5); 
W – вертикальная составляющая скорости движения воды 
в нефтеловушке, м/с (принимают W = 0,5V). 
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